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Tilaaja Maksaja {;{__@;_’
Paijat-Hameen hyvinvointiyhtyma Pohjois-Hartolan %
vesiosuuskunta o
Ympéristoterveyskeskus FINAS
Toos o e 7620
Keskussairaalankatu 7 Yhdystie 15 B 10
15850 Lahti 19600 HARTOLA
Naytetiedot Nayte Talousvesi
Nayte otettu 03.11.2020 Kellonaika
Vastaanotettu 03.11.2020 Kellonaika 17.20
Tutkimus alkoi 03.11.2020 Naytteenoton Jatkuva valvonta
Syy
Ottopiste G e R R
Naytteen ottaja Kekki Tomi
Viite Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta
Analyysi IMeneteima 28817-1 Yksikko Epavarmu
Talousvesi us-%
Amerikanniementie
110, Hartola
Heterotrofinen pesékeluku 22 °C | *|SFS-EN ISO 6222:1999 3 pmy/ml
Kolimuotoiset bakteerit " SFS-EN ISO 9308-2:2014 0 mpn/ 100 m
Escherichia coli " SFS-EN ISO 9308-2:2014 0 mpn/ 100 m
Suolistoperaiset enterokokit I SFS-EN ISO 7899-2:2000 0 pmy/ 100 m
Variluku " SFS-EN ISO 7887:2012 <2 mg P/l 10
menetelma C
Nitriitti, NO2 " SFS-1SO 15923-1:2018, DA [< 0,01 mg/| 15
Sameus " SFS-EN ISO 7027:2016 0,38 FNU 15
pH *SFS 3021 1979 7,3 3
Sahkonjohtavuus 25 C "ISFS-EN 27888:1994 176 huS/cm 5
CODMnN-arvo, kemiallinen "'SFS 3036:1981 1,2 mg/l 15
hapenkulutus
Antimoni, Sb ISFS-EN ISO 17294-2:2016 |[< 1 ug/ 20
Kadmium, Cd "1 SFS-EN ISO 17294-2:2016 |0,04 Hg/ 15
Kromi, Cr | SFS-EN ISO 17294-2:2016 | 0,06 ug/ 15
Kupari, Cu "SFS-EN ISO 11885:2009 45 Mg/l 20
Lyijy, Pb "ISFS-EN ISO 17294-2:2016 |0,3 ug/l 20
Mangaani, Mn "ISFS-EN ISO 11885:2009 <3 Hg/ 20
Nikkeli, Ni I SFS-EN ISO 17294-2:2016 0,5 ug/ 25
Rauta, Fe *ISFS-EN ISO 11885:2009 <15 ug/ 20
PAH-maaritys ISO/TS 28581:2012
- PAH-yhdisteet yhteensa < 0,1 Mg/
- Naftaleeni ) < 0,020 bg/ 30
- 2-Metyylinaftaleeni ‘ < 0,020 Hg/ 30
- 1-Metyylinaftaleen ‘ < 0,020 Mg/ 40
- Bifenyyli ) < 0,020 Mg/l 30
- 2,6-Dimetyylinaftaleeni ) < 0,020 Mg/l 30
- Asenaftyleen : < 0,010 Mg/l 30
- Asenafteen i < 0,010 ug/l 30
- 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni ) < 0,010 Mg/l 30

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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- Fluoreeni < 0,010 ug/l 40
- Fenantreeni 1<0,020 Mg/ 30
- Antraseen '<0,020 ug/ 30
- 1-Metyylifenantreeni < 0,020 ug/ 30
- Fluoranteen < 0,020 Mg/ 30
- Pyreeni < 0,010 Mg/ 30
- Bentso(a)antraseeni < 0,010 Mg/l 30
- Kryseeni < 0,010 Vel 30
- Bentso(b)fluoranteeni < 0,0075 pg/ 30
- Bentso(k)fluoranteeni < 0,0075 Mg/ 30
- Bentso(e)pyreeni < (0,010 Hg/ 30
- Bentso(a)pyreen < 0,002 Mg/ 30
- Peryleeni < 0,010 Mg/l 30
- Indeno(1,2,3-cd)pyreeni < 0,0075 Hg/ 30
- Dibentso(a,h)antraseen < 0,010 ug/ 30
- Bentso(ghi)peryleeni < 0,002 ug/ 30

Haju SFS-EN 1622:2006, Annex | ei sivuhajua

C
Maku SFS-EN 1622:2006, Annex |ei sivumakua
C
Veden lampétila kenttamittaus 10,4 °C

* = Akkreditoitu menetelma

Lausunto

kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
(STM asetus 1352/2015, 683/2017)

Yhteyshenkil6

Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti

Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja

Tiedoksi

Henno Annie, annie.henno@phnet. fi;

Talikka Jussi, jussi.talikka@ansioniemensahko. fi
tulokset.hoas@phhykyfi

Naytevesi taytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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